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应急医用模块化隔离单元通用技术要求

1 范围

本标准规定了应急医用模块化隔离单元的要求、检验及试验、标识、包装、运输和贮存。
本标准适用于应急医用模块化隔离单元,不适用于传染病员隔离转运的医用隔离仓。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5338 系列1集装箱 技术要求和试验方法 第1部分:通用集装箱

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB/T7106 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法

GB18466 医疗机构水污染物排放标准

GB18582 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB/T20145 灯和灯系统的光生物安全性

GB/T29468 洁净室及相关受控环境 围护结构夹芯板应用技术指南

GB/T35428—2017 医院负压隔离病房环境控制要求

GB/T36372—2018 洁净室及相关受控环境 组合式围护结构通用技术要求

GB50009 建筑结构荷载规范

GB50057 建筑物防雷设计规范

GB50068 建筑结构可靠性设计统一标准

GB50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB50312—2016 综合布线系统工程验收规范

GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范

GB50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB50346—2011 生物安全实验室建筑技术规范

GB50591—2010 洁净室施工及验收规范

GB50686—2011 传染病医院建筑施工及验收规范

GB50849—2014 传染病医院建筑设计规范

GB51039—2014 综合医院建筑设计规范

WS/T367 医疗机构消毒技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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