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前　　言

　　本标准与ＵＬ１５５：２０００《金库和档案室门的耐火性能试验》（英文版）的一致性程度为非等效。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第八分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ８）归口。

本标准负责起草单位：公安部天津消防研究所。

本标准参加起草单位：浙江唐门金属结构有限公司、深圳市龙电科技实业有限公司。

本标准主要起草人：黄伟、吴礼龙、李博、李希全、董学京、刁晓亮、王岚、阮涛、骆朝阳、王金星。
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金库和档案室门耐火性能试验方法

１　范围

本标准规定了金库和档案室门耐火性能分级、耐火试验装置、试验条件、试件要求、试验程序、试验

结果表示和试验报告等。

本标准适用于密闭空间且最大内容积为１４２ｍ３ 的固定和移动式金库的门，也适用于最大内容积为

１４２０ｍ３ 密闭空间的档案室的门。金库门或档案室门按本标准进行试验后试验结果的应用方法参见附

录Ａ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５９０７　消防基本术语　第一部分
１）

１）　该标准将在整合修订ＧＢ／Ｔ５９０７—１９８６、ＧＢ／Ｔ１４１０７—１９９３和ＧＢ／Ｔ１６２８３—１９９６的基础上，以《消防词汇》为

总标题，分 为 ５ 个 部 分；其 中，ＧＢ／Ｔ５９０７．２《消 防 词 汇 　 第 ２ 部 分：火 灾 安 全 词 汇》，将 修 改 采 用

ＩＳＯ１３９４３：２０００。

ＧＢ／Ｔ９９７８．１　建筑构件耐火试验方法　第１部分：通用要求（ＧＢ／Ｔ９９７８．１—２００８，ＩＳＯ８３４１：

１９９９，ＭＯＤ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５９０７、ＧＢ／Ｔ９９７８．１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

隔热室　犻狀狊狌犾犪狋犲犱狉犪犱犻犪狋犻狅狀犮犺犪犿犫犲狉

具有一定内容积，仅一面开放，其余五面具有一定绝热性能的长方体腔室。

３．２

试验架　狋犲狊狋犳狉犪犿犲

耐火试验时位于隔热室内，挂载用于判定耐火性能试验结果的纸制品，且用不燃材料制成的框架。

４　耐火性能分级

４．１　金库门耐火性能分级

金库门的耐火性能分级见表１。

表１　金库门的耐火性能分级

耐火性能分级 耐火时间 含　　义

Ⅲ ≥２．００ｈ 耐火完整性、耐火隔热性时间均不小于２．００ｈ，且在此时间内贮物仍具有可用性。

Ⅱ ≥３．００ｈ 耐火完整性、耐火隔热性时间均不小于３．００ｈ，且在此时间内贮物仍具有可用性。

Ⅰ ≥４．００ｈ 耐火完整性、耐火隔热性时间均不小于４．００ｈ，且在此时间内贮物仍具有可用性。

４．２　档案室门耐火性能分级

档案室门的耐火性能分级见表２。
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