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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１１０９《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》分为三个部分：

———第１部分：框架、定义、系统、硬件和软件要求；

———第２部分：ＧＢ／Ｔ２１１０９．１的应用指南；

———第３部分：确定要求的安全完整性等级的指南。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１１０９的第１部分，等同采用ＩＥＣ６１５１１１：２００３《过程工业领域安全仪表系统的功

能安全　第１部分：框架、定义、系统、硬件和软件要求》（英文版）。为便于使用，对ＩＥＣ６１５１１１：２００３

做了下列编辑性修改：

———删除国际标准的前言，按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００重新编写了本部分的前言；

———凡是出现“ＩＥＣ６１５１１”之处均改为“ＧＢ／Ｔ２１１０９”，“ＩＥＣ６１５１１１”均改为“ＧＢ／Ｔ２１１０９．１”，

“ＩＥＣ６１５１１２”均改为“ＧＢ／Ｔ２１１０９．２”，“ＩＥＣ６１５１１３”均改为“ＧＢ／Ｔ２１１０９．３”；

———凡是出现“本国际标准”之处均改为“ＧＢ／Ｔ２１１０９”；

———用小数点“．”代替作小数点的逗号“，”；

———根据ＧＢ／Ｔ１．１—２０００进行编辑性修改。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、上海自动化仪表股份有限公司技术

中心、北京华控技术有限责任公司、中科院沈阳自动化研究所、浙江中控技术有限公司、上海工业自动化

仪表研究所、国营７５９厂。

本部分主要起草人：王春喜、梅恪、包伟华、王麟琨、刘丹、陈小枫、魏剑嵬、史学玲、谭平、李佳嘉、欧

阳劲松、蔡廷安、马光武。

本部分为首次制定。
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