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前  言

  GB/T26831《社区能源计量抄收系统规范》由以下6个部分构成:
———第1部分:数据交换;
———第2部分:物理层和链路层;
———第3部分:专用应用层;
———第4部分:仪表的无线抄读;
———第5部分:无线中继;
———第6部分:本地总线。
本部分为GB/T26831的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归口。
本部分起草的单位:哈尔滨电工仪表研究所、深圳友讯达科技股份有限公司、深圳市航天泰瑞捷电

子有限公司、宁波水表股份有限公司、重庆智能水表集团有限公司、威胜集团有限公司、宁波三星医疗电

气股份有限公司、浙江万胜智能科技股份有限公司、云南电网有限责任公司电力科学研究院、沈阳航发

热计量技术有限公司、杭州西力电能表制造有限公司、江苏林洋能源股份有限公司、华立科技股份有限

公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、汇中仪表股份有限公司、成都博高信息技术股份有限公司、代
傲表计(济南)有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、江苏麦希通讯技术有限公司、武汉盛帆电子

股份有限公司、黑龙江电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、浙江瑞银电子有限公司、安徽和诺智

能科技有限公司、浙江晨泰科技股份有限公司。
本部分主要起草人:舒杰红、李万宏、关文举、袁景、姚灵、李勇、王学信、袁志民、邬永强、曹敏、

倪志军、杨兴、陆寒熹、朱虹、刘明忠、陈辉、田运强、连敏、卫飞、顶超、潘文斌、胡惜春、李宏伟、杨玉排、
孟娟、陈闻新、秦国鑫。
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引  言

  随着科技进步、经济发展和人们对能源使用管理要求的不断提高,社区(建筑及居住区)计量(水、
电、气、热)远程抄收及管理的技术应用进入快速发展阶段,涌现出了一批使用各类通讯技术、涉及各个

计量领域的多种产品及技术方案。产品制造方和用户方迫切希望这些产品或系统能够遵循统一的

标准。
因而,从1999年开始,国际电工委员会陆续发布了IEC62056《抄表、费率和负荷控制的数据交换》

系列标准;国内参照其内容制定发布了GB/T19882《自动抄表系统》系列标准。该标准是开放式体系,
很好地解决了互连性和互操作性的要求。该标准体系分成相对独立的几个部分制定,从而有利于标准

本身的不断发展。这种科学方法及该标准的内容都为GB/T26831《社区能源计量抄收系统规范》的制

定提供了很好的参考。
同时,由于显而易见的原因,社区能源计量抄收系统与自动抄表系统具有很多相似或共通的内容,

现实中产品也有互连互通的需求,GB/T26831《社区能源计量抄收系统规范》的制定考虑了与

GB/T19882《自动抄表系统》的协调。

GB/T26831正是在上述背景下制定的,认识这一背景情况对理解GB/T26831的制定思路和理解

标准内容都是有益的。

GB/T26831包含社区能源计量抄收系统中应用管理和底层通信两方面的内容。在应用管理方

面,主要内容是COSEM(能源计量配套规范),利用仪表对象标识和接口对象方法建立模型,并进而描

述了用于计量仪表和远程抄表的专用应用层。在底层通信方面涉及包括双绞线基带(M-BUS)和短距

离无线两种物理层、链路层的规范。
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社区能源计量抄收系统规范

第4部分:仪表的无线抄读

1 范围

GB/T26831的本部分规定了用于远程无线读表系统的物理层和链路层的参数要求。
本部分适用于使用免许可证的433MHz~434MHz无线民用频段和470MHz~510MHz计量频

段的“短距设备”(SRD),涵盖便携设备、可移动设备和固定设备。
由于有一个广泛的定义,本部分可用于不同的应用层。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18657.1 远动设备及系统 第5部分:传输规约 第1篇:传输帧格式

GB/T18657.2 远动设备及系统 第5部分:传输规约 第2篇:链路传输规则

GB/T19882.33 自动抄表系统 第3-3部分:应用层数据交换协议 COSEM应用层

GB/T26831.1 社区能源计量抄收系统规范 第1部分:数据交换

GB/T26831.3—2012 社区能量计量抄收系统规范 第3部分:专业应用层

GB/T26831.5—2017 社区能量计量抄收系统规范 第5部分:无线中继

ISO/IEC646 信息技术 信息交换用七位编码字符集(Informationtechnology—ISO7-bitcoded
charactersetforinformationinterchange)

CEPT/ERC/REC70-03E 关于短距设备(SRD)的使用[Relatingtotheuseofshortrange
devices(SRD)]

ETSIEN300220-1:2012 电磁兼容性与无线频谱问题(ERM);短距设备(SRD);用于25MHz~
1000MHz频率范围、最大功率为500mW的无线装置;第1部分:技术特征和测试方法[Electromag-
neticcompatibilityandRadiospectrum Matters(ERM);ShortRangeDevices(SRD);Radioequip-
menttobeusedinthe25MHzto1000MHzfrequencyrangewithpowerlevelsrangingupto
500mW;Part1:Technicalcharacteristicsandtestmethods]

ETSIEN300220-2:2012 电磁兼容性与无线频谱问题(ERM);短距设备(SRD);用于25MHz~
1000MHz的频率范围、最大功率为500mW的无线装置;第2部分:非一致性目的的辅助参数[Elec-
tromagneticcompatibilityandRadiospectrum Matters(ERM);ShortRangeDevices(SRD);Radio
equipmenttobeusedinthe25MHzto1000MHzfrequencyrangewithpowerlevelsrangingupto
500mW;Part2:HarmonizedENcoveringessentialrequirementsunderarticle3.2oftheR&TTEDi-
rective]

ETSIEN301489-1:2011 电磁兼容性和射频谱方法(ERM);无线设备和服务的电磁兼容性

(EMC)标准;第1部分:公共技术要求[ElectromagneticcompatibilityandRadiospectrum Matters
(ERM);ElectroMagneticCompatibility(EMC)standardforradioequipmentandservices;Part1:

Commontechnicalrequirements]
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