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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１９７６０《ＣＣＬｉｎｋ控制与通信网络规范》系列目前分为４个部分：

———第１部分：ＣＣＬｉｎｋ协议规范；

———第２部分：ＣＣＬｉｎｋ实现；

———第３部分：ＣＣＬｉｎｋ行规；

———第４部分：ＣＣＬｉｎｋ／ＬＴ协议规范。

本部分为ＧＢ／Ｔ１９７６０的第４部分。

本部分修改采用ＣＣＬｉｎｋ协会标准ＢＡＰ０５０３１Ｆ《ＣＣＬｉｎｋ／ＬＴ 协议规范》，其技术内容与ＢＡＰ

０５０３１Ｆ完全一致。

ＧＢ／Ｔ１９７６０—２００８与ＧＢ／Ｚ１９７６０—２００５比较，在技术内容上未作调整，在结构上划分成４个部

分，以适应不同用户单独使用的需求。本部分代替ＧＢ／Ｚ１９７６０—２００５《控制与通信总线ＣＣＬｉｎｋ规范》

中的“ＣＣＬｉｎｋ／ＬＴ协议规范”部分。

为了使用方便，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　根据我国的实际使用情况，按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的规定，对原文本进行了编辑性的修改，技

术内容完全一致；

ｂ）　对原文引用其他国际标准中有被等同或修改采用为我国标准的，本部分用我国标准编号代替

对应的国际标准编号，其余未有等同或修改采用为我国标准的国际先进标准，在本部分中均被

直接引用；

ｃ）　对原文中个别编辑性错误进行了修正。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第四分技术委员会归口。

本部分起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国ＣＣＬｉｎｋ用户组织、北京交通大

学、清华大学自动化系、上海自动化仪表股份有限公司、北京机械工业自动化研究所、西南大学、天华化

工机械及自动化研究设计院、中国海洋石油总公司、济南铁路局、株洲南车时代电气股份有限公司、同济

大学、上海仪表自动化研究所。

本部分主要起草人：覃强、龚明、郑旭、孙昕、包伟华、王锦标、刘云男、刘枫、姜金锁、徐伟华、陈杰、

吴王君、王延昌、王玉敏、梅恪、欧阳劲松、荣智林、宋国峰、彭瑜、陈启军。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｚ１９７６０—２００５。
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犆犆犔犻狀犽控制与通信网络规范

第４部分：犆犆犔犻狀犽／犔犜协议规范

１　范围

ＧＢ／Ｔ１９７６０的本部分规定了ＣＣＬｉｎｋ／ＬＴ（Ｃｏｎｔｒｏｌ＆ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎＬｉｎｋ／ＬＴ）协议规范。其网

络结构见图１。

本部分适用于自动化控制领域。

图１　工厂自动化网络结构

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１９７６０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ５２７１．１　信息技术　词汇　第１部分：基本术语（ＧＢ／Ｔ５２７１．１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ／ＩＥＣ２３８２

１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ５２７１．５　信息技术　词汇　第５部分：数据表示（ＧＢ／Ｔ５２７１．５—２００８，ＩＳＯ２３８２５：１９９９，
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