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前  言
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四方继保自动化股份有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、南京自动化股份有限公司、东方电子股

份有限公司、许继电气股份有限公司、积成电子股份有限公司。
本标准主要起草人:汪际锋、杨俊权、赵曼勇、胡荣、陶文伟、张喜铭、余江、王永福、王文龙、周斌、
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智能远动网关技术规范

1 范围

本标准规定了智能远动网关的术语和定义、技术要求、试验、检验、标志和包装等。
本标准适用于基于DL/T860标准的变电站智能远动网关。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热方法

GB/T13729—2002 远动终端设备

GB/T15153.2—2000 远动设备及系统 第2部分:工作条件 第2篇:环境条件(气候、机械和

其他非电影响因素)

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T17626.12 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验

GB/T26862—2011 电力系统同步相量测量装置检测规范

GB/T26865.2 电力系统实时动态监测系统 第2部分:数据传输协议

DL/T476 电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T634.5101 远动设备及系统 第5101部分:传输规约 基本远动任务配套标准

DL/T634.5104 远动设备及系统 第5-104部分:传输规约 采用标准传输协议集的IEC60870-
5-101 网络访问

DL/T667 远动设备及系统 第5部分:传输规约 第103篇:继电保护设备信息接口配套标准

DL/T719 远动设备及系统 第5部分:传输规约 第102篇:电力系统电能累计量传输配套

标准

DL/T743—2001 电能量远方终端

DL/T860(所有部分) 变电站通信网络和系统

DL/T1230 电力系统图形描述规范

DL/T1403—2014 智能变电站监控系统技术规范

1

GB/T31994—2015




