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火力发电厂分散控制系统运行维护与
试验技术规程

1 范围

本标准规定了火力发电厂分散控制系统(DCS)运行维护、检修与试验的内容、方法和技术管理方面

的技术要求。
本标准适用于火力发电厂在役机组分散控制系统的运行维护、检修与试验工作。其他类型发电机

厂分散控制系统的相关工作可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T26863 火电站监控系统术语

GB/T30370 火力发电机组一次调频试验及性能验收规程

GB/T30372—2013 火力发电厂分散控制系统验收导则

DL/T261—2012 火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则

DL/T657 火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程

DL/T774—2015 火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程

DL/T838—2003 发电企业设备检修导则

DL/T1083—2008 火力发电厂分散控制系统技术条件

DL/T1210 火力发电厂自动发电控制性能测试验收规程

DL/T1340 火力发电厂分散控制系统故障应急处理导则

3 术语和定义

GB/T26863界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
重要性分类 importanceclassification
在规定的条件和规定的时间区间内,按故障后影响机组热力系统安全、经济、环境保护和连续运行

状态的程度,对控制系统和设备进行分类。

3.1.1
A类控制系统 Aclasscontrolsystem
机组从启动、并网、正常运行至停运整个过程中,涉及安全、经济、环保等重要性能指标且应连续投

入运行的控制系统。

3.1.2
B类控制系统 Bclasscontrolsystem
机组在连续运行过程中,间断式(间断时间不超过12h)连续运行的控制系统。
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